
別紙

令和6年度　浪江町水質検査計画　実施予定検査区分
(単位：検体数)

(浄水)

年 月 小野田系統

4 4 4 4 4 1（苅野） 谷津田系統

5 4 1（苅野） 1（苅野） 苅野系統

6 4 4 6 大堀系統

7 4 4 4 4 4
8 4 4 4 1（苅野） 1（苅野） (原水)

9 4 小野田取水場

10 4 4 4 4 1（苅野） 谷津田取水場

11 4 1（苅野） 1（苅野） 苅野取水場

12 4 6 大堀取水場

1 4 4 4 4 1（苅野）
2 4 1（苅野） 1（苅野）
3 4

32 12 4 8 4 12 4 20 20 7 12

※大堀取水場は
帰還困難区域に該当する。

原　　　水

指標菌
(嫌気性芽胞菌)

クリプトスポリジウ
ム・ジアルジア

保菌検査
O-157含む

7

水質管理目標設
定項目16項目

水質基準
8項目

水質基準
39項目

指標菌
(大腸菌)

計

水質基準
9項目

水質基準
49項目

水質基準
51項目

カビ臭
2項目

6

採水
年月日

浄　　　　水


