
 

 

６ ２ 

７浪総第４８９号 

令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日  

 

25-026-003-169 

入札参加者各位 

浪 江 町 長   

（ 公 印 省 略 ）   

回 答 書 

 

令和８年１月２１日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

入札件名：福島再生賃貸住宅等新築工事（権現堂集合住宅） 

 

No. 資料の種類 ページ 質疑内容 回答 

   <A 棟外部> 

 

1 意匠図 
A-85 

A-37 

3 階共有ﾃﾗｽの設備目隠しについて、A 棟

建具詳細図(7)ではｽﾁｰﾙﾒｯｼｭ、A 棟 3 階

平面詳細図(2)では SUS ﾒｯｼｭとくい違いま

す。A 棟建具詳細図(7)を正と考えて宜しい

でしょうか。 

よろしいです 

2 意匠図 A-87 

A 棟外装詳細図において、隔て板の開口

部に｢ﾌﾚｷ t5 St 焼付塗装｣とありますが､｢ﾌ

ﾚｷ t5 VP 塗装｣と考えて宜しいでしょうか。 

よろしいです 

   <A 棟建具>  

3 意匠図 A-27 

SD-13 の防火性能について、建具符号は

一般建具の凡例ですが、性能欄は凡例 F:

防火設備とくい違います。建具符号を正と

し、非防火と考えて宜しいでしょうか。 

防火設備とする場合、読み替えのｶﾞﾗｽを御

指示下さい。 

非防火としてください 

   <B 棟建具>  

4 意匠図 
A-121-1 

A-122-1 

SD-16の数量について、建具表は 2ヶ所で

すが、建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは 3 ヶ所とくい違いま
建具表を正としてください 



 

 

す。建具ｷｰﾌﾟﾗﾝを正と考えて宜しいでしょ

うか。 

 意匠図 A-121-1 

建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ 2F ﾒｿﾞﾈｯﾄ下 M 住戸 205 の

MB扉に建具符号がありません。SD-16と考

えて宜しいでしょうか。 

また、SD-16 の数量について、上記を含め

て 4 ヶ所と考えて宜しいでしょうか。 

 

 

 

赤雲マークは SD-12のため SD-12

を計 14箇所としてください 

   <外構>  

6 
意匠図 

参考内訳書 

A-003-8 

参考内

訳書

P237 

特記仕様書(8/10)20 舗装工事において、

下記試験の適用有無が不明です。参考内

訳書より各 3 箇所ずつ見込んで宜しいでし

ょうか。 

･砂の粒度試験 

･路床土の支持力比(CBR)試験 

･路床締固め度の試験 

よろしいです 

7 意匠図 A-003-8 

特記仕様書(8/10)20 舗装工事において、

路盤の項目で路床締固め度の試験が記載

されておりますが、路盤締固め度に読み替

えて宜しいでしょうか。 

よろしいです 

8 意匠図 A-003-8 

特記仕様書(8/10)20 舗装工事 3.ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装において、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物等の抽出試

験とありますが適用有無が不明です。適用

なしと考えて宜しいでしょうか。 

よろしいです 

9 
意匠図 

参考内訳書 

A307-1 

参考内

訳書

P237 

外構詳細図(1) 凡例 H-2 ｱｽﾌｧﾙﾄにおい

て、透水性ｱｽﾌｧﾙﾄとありますが参考内訳

書より密粒ｱｽﾌｧﾙﾄへ読替えて宜しいでしょ

うか。 

密粒アスファルトを正としてください 

10 意匠図 
A307-1 

A307-2 

加熱混合物系自然色舗装において、品番

が下記の様にくい違います。外構詳細図

(1) 凡例H-1の日本道路:ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｧﾙﾄUP

同等を正と考えて宜しいでしょうか。 

日本道路:ﾚｲﾝﾎﾞｰﾐｯｸLP同等品を

正としてください 



 

 

･外構詳細図(1) 凡例 H-1 

 日本道路:ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｧﾙﾄ UP 同等 

･外構詳細図(2) 凡例 C-9 

 日本道路:ﾚｲﾝﾎﾞｰﾐｯｸ LP 同等 

11 意匠図 A307-3 

外構詳細図(3) 凡例 C-10.11 側溝におい

て、現場打ち側溝と記載がありますが断面

図が既製品のような記載となっております。

既製品の側溝と考えて宜しいでしょうか。 

現場打ち側溝としてください 

12 意匠図 A307-3 

外構詳細図(3) 凡例 C-11 において、ｸﾞﾚｰ

ﾁﾝｸﾞ蓋品番が下記の様にくい違います。

下段断面の GHSN3-38-30B､FBN38×3､

P=12.5同等を正と考えて宜しいでしょうか。 

･上段断面 

 GHSN5-44-30B､ IN-44､P=15 同等 

･下段断面 

 GHSN3-38-30B､FBN38×3､P=12.5同等 

下段断面を正としてください 

   <ﾄｲﾚ棟 外構>  

13 
意匠図 

参考内訳書 

A-047 

参考内

訳書

P272 

外構図において、下図に集水桝(建築工

事)、雨水管(建築工事)とありますが参考内

訳書に見当たりません。図中通り見込んで

宜しいでしょうか。 

 
 

よろしいです 

地中埋設管 VP150 16.7ｍ 

集水桝 300×300×H700 13 基 

でお見込み下さい。 

14 参考内訳書 

参考内

訳書

P272 

参考内訳書 P272 において、盛土(A 種) 

0.1m3 とありますが施工範囲が不明です。

御指示下さい。 

項目削除もれにつき、施工箇所な

しとしてください 

   <B･C 棟内部>  

15 意匠図 

B 棟 

A-113-2 

C 棟 

A-213-2 

ﾒｿﾞﾈｯﾄ 個室 備考に｢木製梯子:ヒノキ集

成材ｔ20」と記載ありますが詳細等不明で

す｡寸法他詳細を御指示下さい。 

A128-6、A-228-6 階段詳細図をご

確認ください 

担当 ： 浪江町役場 総務課 

 管財係 入札担当 

ＴＥＬ：0240-34-0237 

ＦＡＸ：0240-35-5352 


